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1. Объекты апробации, их назначение и состав.
1.1. На апробацию предъявлен аппаратно-программный комплекс 

(АПК), предназначенный для организации телефонной связи, записи 
диспетчерских переговоров, оповещения подразделений 
и аудиоконференций, на базе IP-АТС Агат CU-7212SТ-ATM (далее IP-АТС 
Агат CU-7212) производства компании ООО «АГАТ СофТ».

1.2. Количество образцов изделий, представленных для проведения 
апробации, указано в таблице 1.

Таблица 1. Образцы изделий, представленных для проведения 
апробации

№
п/п

Наименования Изделия Кол-во, 
шт.

1
IP-АТС Агат CU-7212SТ-ATM/RES-PWR/LN/1Е1/FXS8/ 
FXOM8/SIP-128/S7 CU-30(Е1)/SI CU-30_TTS/Conf 
S-10/HDD2Tb

1

2 IP-телефон КРОМ-IP 1
3 IP-телефон Yealink SIP-T54W c модулем расширения

BLF-кнопок EXP50
1

4 IP-телефон Yealink SIP-T46S 1
5 IP-телефон Yealink SIP-T28 1

1.3. Комплектность одного образца изделия приведена в таблице 2.
Таблица 2. Комплектность одного образца изделия

№
п/п Наименования Изделия Ед. 

изм.
Кол-во, 

шт.
1 IP-АТС Агат CU-7212SТ-ATM/RES-

PWR/LN/1Е1/FXS8/ FXOM8/SIP-128/S7
CU-30(Е1)/SI CU-30_TTS/Conf S-10/HDD2Tb

к-т. 1

1.1 Шасси «АГАТ CU-7212» (в комплекте с блоком 
питания CU-7212PWR (1 шт.), модулем управления 
CU-7212CM/2Tb (1 шт.), модулем коммутации
CU-7212SW/ LAN 2х1000Мбит/с (1 шт.)

шт. 1

1.2 Модуль интерфейсных линий CU-7212LN шт. 1
1.3 Дополнительный блок питания для резервирования 

электропитания CU-7212PWR
шт. 1

1.4 Плата расширения MU72-1E1 шт. 1
1.5 Плата расширения MU72-FXS8 шт. 1
1.6 Плата расширения MU72-FXOM8 шт. 1
1.7 Опция SIP-Proxy 128 (CU72ХХ) шт. 1
1.8 Опция записи Спрут/CU-30 (Е1) шт. 1
1.9 Опция оповещения СПРУТ-ИНФОРМ/CU-30

с модулем синтеза речи (TTS).
шт. 1

1.10 Опция "Конференц-сервер/10" шт. 1
2 IP-телефон КРОМ-IP к-т. 1

2.1 Телефонный аппарат шт. 1
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№
п/п Наименования Изделия Ед. 

изм.
Кол-во, 

шт.
2.2 Блок питания шт. 1
2.3 Комплект коммутационных кабелей шт. 1
3 IP-телефон Yealink SIP-T54W c модулем 

расширения BLF-кнопок EXP50
к-т. 1

3.1 Телефонный аппарат шт. 1
3.2 Блок питания шт. 1
3.3 Комплект коммутационных кабелей шт. 1
3.4 Модуль расширения EXP50 шт. 1
4 IP-телефон Yealink SIP-T46S к-т. 1

4.1 Телефонный аппарат шт. 1
4.2 Блок питания шт. 1
4.3 Комплект коммутационных кабелей шт. 1
5 IP-телефон Yealink SIP-T28 к-т. 1

5.1 Телефонный аппарат шт. 1
5.2 Блок питания шт. 1
5.3 Комплект коммутационных кабелей шт. 1

2. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АПРОБАЦИИ ОБРАЗЦА 

Апробация образцов IP-АТС Агат CU, представленных ООО «АГАТ 
СофТ» в количестве одного комплекта проводилась в период с «01» февраля 
по «31» марта 2022 г. на базе подразделений АО «Гринатом».

Отчет об апробации образца выполнен в соответствии с Приложением 
№3 к Программе и методикам проведения апробации.

Результаты проверок:
№ 

пункта
ПМИ

Название
теста Результат теста Комментарий

Тестирование Объекта с АТС
1. Проверка первоначального запуска АТС

1.1
ТЕСТ 01 
Загрузка АТС  Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 

пройден

1.2
ТЕСТ 02 
Регистрация IP-
телефонов

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

1.3
ТЕСТ 03
Работа системы 
резервирования 
блока питания

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

2. Проверка базового функционала АТС и работы с различными типами каналов связи
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2.1
ТЕСТ 04 
Вызовы между 
IP-телефонами

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

2.2
ТЕСТ 05 
Вызовы с 
участием 
аналоговых ТА

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

2.3

ТЕСТ 06
Вызовы в 
другую УПАТС 
по потоку Е1 
или SIP

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

2.4
ТЕСТ 07 
Исходящие 
вызовы в ТфОП 
по SIP

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

2.5
ТЕСТ 08 
Входящие из 
ТфОП вызовы 
по SIP

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3. Проверка функционирования дополнительных видов обслуживания (ДВО)

3.1
ТЕСТ 09 
Перевод вызова 
между 
телефонами

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.2

ТЕСТ 10 
Проверка 
функции 
переадресации 
вызова, по 
занятости, по 
отсутствию 
(Call 
Forwarding)

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.3

ТЕСТ 11 
Функционал 
перехвата 
вызовов (Group 
Call Pickup)

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.4
ТЕСТ 12 
Сервис 
голосовых 
меню (IVR)

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.5
ТЕСТ 13
Сервис доступа 
во внутреннюю 
сеть (DISA)

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.6

ТЕСТ 14. 
Сервис 
групповой 
обработки 
звонков (ACD)

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден
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3.7

ТЕСТ 15. 
Сервис 
организации 
очереди 
звонков 
(Intellectual 
Queue)

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.8

ТЕСТ 16. 
Настройка и 
проверка 
таблиц 
маршрутизации 
входящих 
вызовов.

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.9

ТЕСТ 17. 
Настройка и 
проверка 
таблиц 
маршрутизации 
исходящих 
вызовов.

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.10

ТЕСТ 18. 
Проверка 
передачи и 
подмены АОН 
при 
соединениях 
различных 
типов

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.11

ТЕСТ 19  
Запреты 
звонков для 
абонентов на 
определенные 
направления

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

3.12
ТЕСТ 20.  
Работа АТС по 
расписанию

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

4. Проверка сервисных функций АТС (подсистема записи, оповещения и 
конференцсвязи)

4.1

ТЕСТ 21. 
Работа 
подсистемы 
записи 
телефонных 
переговоров 
АТС

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

4.2

ТЕСТ 22. 
Вызовы между 
телефонами с 
использование
м видеосвязи

Пройден Пропущен ☐ Не 
пройден
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4.3

ТЕСТ 23..    
Проверка 
работы 
подсистемы 
оповещения

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

4.4

ТЕСТ 24.  
Проверка 
работы системы 
селекторных 
совещаний 
(конференц-
сервер)

 Пройден ☐ Пропущен ☐ Не 
пройден

Вывод:
На основании проведенных тестов в  соответствии с утвержденной 

«ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ проведения апробации аппаратно-
программного комплекса предназначенного для организации телефонной 
связи, записи диспетчерских переговоров, оповещения ГО и ЧС 
и аудиоконференций на базе IP-АТС Агат CU», АО «Гринатом» 
подтверждает, что IP-АТС серии Агат CU российского производителя 
ООО «Агат СофТ» (под торговой маркой «АгатРТ») удовлетворяет 
функциональным, техническим, эксплуатационным требованиям,  
соответствует нормативным положениям ГК «Росатом». 

По результатам испытаний отмечаем, что IP-АТС серии Агат CU 
обладает современным и необходимым функционалом для работы 
в существующей сети связи, в частности:

• Модульная структура позволяет использовать различные типы 
линий (FXS, FXO, E1, ISDN BRI, VoIP, ТЧ и т.д.) и возможность 
дальнейшей модернизации; 

• Отказоустойчивость, за счет резервирования блоков питания, 
модулей управления, программного обеспечения (системных настроек);

• Система мониторинга и контроля состояния работы 
компонентов IP-АТС;  

• Встроенная система записи разговоров;
• Встроенная система оповещения;
• Встроенный селекторный конференц сервер.
IP-АТС Агат поставляется с комплектом эксплуатационно-

технической документации на русском языке, находится в «Едином 
реестре российской радиоэлектронной продукции», 
«Едином реестре российских программ для электронных вычислительных м
ашин и баз данных» и имеет необходимые сертификаты: декларацию 
соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и техническому 
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»; сертификат соответствия 
требованиям «Правила применения оборудования коммутации и 
маршрутизации пакетов информации» утверждённые приказом 
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Мининформсвязи России от 29.04.2008 № 51 
(в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93).

IP-АТС серии Агат CU пригодно и рекомендовано 
к использованию в структурах Госкорпорации «Росатом» для работы в 
существующих сетях связи в качестве IP-АТС, организации инженерно-
технического функционирования и развития ведомственной 
телекоммуникационной сети связи.
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